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Bescheinigung PUZ-07-8118031239

Gegenstand der Prifung: Leckschutzauskleidung vom Typ ,, Tl 69“ und ,, Tl 93R*

Auftraggeber: Federsel Tankschutz GmbH
Dasinger Stralle 2A
D-86165 Augsburg

Hersteller: Federsel Tankschutz GmbH, Dasinger StralRe 2A, D-86165
Augsburg

Art der Prifungen: Erstprifung/Typpriifung einer Leckschutzauskleidung als

Bestandteil eines Leckiiberwachungssystems auf Vakuum-
basis nach DIN EN 13160-1:2003/EN 13160-1:2010 und
DIN EN 13160-7:2003

Prufungszeitraum: 04/2020 bis 11/2020

Prifungsort: Akkreditiertes Priiflabor Nr. PL-11074-04-00 der
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Ergebnis der Priifungen: Die Grundlegenden Eigenschaften nach Tabelle ZA.1
der DIN EN 13160-1:2003 in Zusammenhang mit den
Anforderungen der DIN EN 13160-7:2003 werden durch
die Leckschutzauskleidung vom Typ ,, Tl 69* und
, T 93R* als Bestandteil eines Leckiiberwachungssys-
tems Klasse | erfiilit.

Hinsichtlich des Einsatzbereiches und der Installation* gelten die Festlegungen der
Montageanleitung fir die Leckschutzauskleidung Typ , Tl 69 und ,TI 93R".

Details zur Priifung sind im Prifbericht Nr.: 8118031239 vom 01.12.2020 enthalten.

Hamburg, 02.12.2020 Leiter Priflabor
g 'St;aube

*gilt fur den Einsatz in Einrichtungen zur Lagéfﬁng von Brennstoffen, die fur die Versorgung von Heizsyste-
men in Gebauden bestimmt sind.
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